
• Central de Alame: 1,20m a 1,60m do piso acabado

• Acionador Manual: 1,20m a 1,60m do piso acabado

• Avisador Sonoro: Máximo de 3,50m do piso acabado

• Detectores: Máximo de 5,50m do piso acabado

DISTÂNCIA (m)

ATÉ 400 1,50
401 A 1000 2,50

SECÇÃO (mm)

SECÇÃO DO CABO DOS ACIONADORES MANUAIS ATÉ A CENTRAL

PADRÃO UNIVERSAL DE CORES DE
CABOS PARA CORRENTE CONTÍNUA

VERMELHO: (+) POSITIVO
PRETO: ( - ) NEGATIVO

OBSERVAÇÃO

ALTURA PARA INSTALAÇÃO


